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ABMESSUNGEN RCIM-(0.8-2.0)FSN2

 

Bohrungen zur Befestigung des Geräts an der
Wand

Nr. Beschreibung Bemerkungen
1 Luftauslass 4-Wege

2 Lufteinlass

3 Kältemittelgasanschluss (Gas) Konusmutter. RCIM-(1.0/1.5), ø12,7; RCIM-(2.0), ø15,88

4 Kältemittelanschluss (Flüssigkeit) Konusmutter, ø6,35

5 Abflussanschluss ø32

6 Bohrung für Verkabelung 20 x 40

7 Halterung für die Aufhängung des Geräts

8 Aufhängung des Geräts (Schraubenabstand) (4x) M10 oder W3/8

9 Anschluss für Luftzufuhrschacht Stanzloch 100 x 100

10 Lufteinlassgitter

11 Optionale Luftblende P-N23WAM

Alle Maßangaben in mm.




