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Schaltplan KPI-(252-2002)(E/X)4E

Markierung Name
DSW Dip-Schalter zur Einstellung

RSW1,2 Drehschalter zur Einstellung
EF1, 2 Sicherung
EFR1 Sicherung
PCNn Stromversorgungsanschluss
CNn Stecker

SEGx Display
MIF Motor für Innenlüfter

LED1~3 Alarmcode
PCB Leiterplatte
RCS Fernbedienung
TB Anschlussleiste
TF Transformator

THM Thermistor
DMP Dämpfer

PSWx Tastschalter
NF1
MV Expansionsventil
OA Außenluft
RA Rückluft

Außenverkabelung
Erdungskabel
Werkseitige Verkabelung

Hauptschalter

(Haupt-PCB)

Luftauslass Lufteinlass

Flüssigkeit Gas<Blau> <Rot>

Für 230V

Lüfter Lüfter

Option

Einlass Auslass
Batterie direkten 

Exp.

CO2-Sensor  
ON/OFF

CO2 Sensor

PCB1-Steckerbuchsenposition

PCB2-Steckerbuchsenposition

Schaltkasten


