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Schaltplan RCD-(0.8-3.0)FSN3

Markierung Name
CN3 Optionaler Anschluss (für Signaleingang)
CN7, 8 Optionaler Anschluss (für Signalausgang)
CN10 Optionaler Anschluss (für Bewegungssensor)
DSW3, 4, 7, 9 Dip-Schalter zur Einstellung
EFR1 Sicherung
MIF Motor für Innenlüfter
MS Motor für automatische Schwingluftklappe
MV Mikrocomputergesteuertes Expansionsventil
MD Motor für 
PCB1 Leiterplatte
RSW1 Drehschalter für Gerätenummerneinstellung (Einerstelle)
DSW6 DIP-Schalter für Gerätenummerneinstellung (Zehnerstelle)

RSW2 Drehschalter für Nummerneinstellung des Kältemittelkreislaufs 
(Einerstelle)

DSW5 DIP-Schalter für Nummerneinstellung des Kältemittelkreislaufs 
(Zehnerstelle)

TB1,2 Anschlussblock
THM1~3, 5 Thermistor
THM4 Optionaler Anschluss (für Ferntemperatursensor)
CN4~6, HA, PCN4 Reservierter Anschluss auf PCB

Werkseitige Verkabelung

Erdungskabel
Außenverkabelung

Zubehörteile
Außenanschluss◆Außenanschluss◆

►Fernbe-
dienung

Versorgungsleitung 
5 V GS

Außenanschluss◆

►

► Luftaustrittsblende

Elektrischer Schaltkasten 
für Innengerät

Optionaler Wartungsanschluss für 

Leiterplatte

(Luftein-
lass)

(Luftaus-
lass)

(Frost-
schutz) (Gasleitung)

(Fernbe-
dienung)


