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Schaltplan RPI-(4.0-6.0)FSN6E-EF
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in MV
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Außenanschluss

Versorgungsleitung 
Verkabelte Steuerung

Elektrischer Schaltkasten 
für Innengerät

5 V GS
PCB1-Steckerbuchsenposition

PCB2-Steckerbuchsenposition

Wartungsanschluss für 
Abflussmechanismus	(FS)

Luftein-
lass

Luftaus-
lass leitung

Angeordnet in Verdampfereinheit
Flüssigkeits- Gasleitung

Angeordnet in 
Verdampfungsstütze 3 Gerät

Eingeschlossen in TB1

1~ 230 V 50 Hz

Markierung Name
CA Kondensator

CNn Anschluss auf PCB

PCNn Strom Anschluss auf PCB

DSW3-9 DIP-Schalter zur Einstellung

RSW1, 2 Drehschalter zur Einstellung

EFR1 Sicherung der Stromversorgung

EF2 Sicherung der PCB

MFE Motor für Innengerätelüfter

MV Mikrocomputergesteuertes Expansionsventil

MD Motor	für	Abflussmechanismus

FS Schwimmerschalter

PCB1, 2 Leiterplatte

TB1, 2 Anschlussleiste

THM1-5 Thermistor


