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Schaltplan RPI-(16.0-20.0)FSN3PE
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Flüssigkeits- und Gasthermistor von 
der Verdampfereinheit kommend

Flüssigkeits- und 
Gasthermistor von der  

Verdampfereinheit 
kommend

Markierung Name
AR1,2,12,22 Hilfsrelais

CA2 Kondensator für Innenlüfter
CN20~n Stecker
DSW3 Leistungscode des Geräts
DSW4 Modellcode des Geräts
DSW5 Kühlkreislauf-Nr.
DSW6 Einstellung des Innengeräts

DSW7
Sicherungsrückstellung / 
Fernbedienungswählschalter

MT Magnet- und Wärmekreisunterbrecher
EFR1 Sicherung
FS Schwimmerschalter
ITI Innenthermostat für Innenlüfter
MD Motor für 
MIF Motor für Innenlüfter
MV Expansionsventil

LED1~3 Alarmcode
PCB1,12 Hauptleiterplatte

Markierung Name
PCB2,22 Relais-Leiterplatte

RCS Fernbedienung
RSW1 Innengeräte-Nr. Einstellungen
RSW2 Kühlkreislauf-Nr.

TB Anschlussleiste
TF Transformator

THM1 Lufteinlassthermistor
THM2 Luftauslassthermistor
THM3 Thermistor der Flüssigkeitsleitung
THM5 Thermistor der Gasleitung

X2 Anschlüsse für hohe Drehzahl
X3 Anschlüsse für mittle Drehzahl
X4 Anschlüsse für niedrige Drehzahl
X5 S-Anschlüsse für niedrige Drehzahl

Nicht mitgeliefert
Außenverkabelung
Erdungskabel
Werkseitige Verkabelung


